


5. Габаритні розміри, мм

6. Електричні схеми

7. Умови експлуатації
– Діапазон робочих температур від - 15 до + 45 °С
– Висота над рівнем моря не більше 2000 м
– Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

8. Монтаж та обслуговування
До самостійних робіт з монтажу вимикачів допускається технічний персонал (з категорією допуску 
не нижче ІІІ), що пройшов відповідний інструктаж.
Перед монтажем вимикача необхідно зробити кілька перемикань, щоб переконатись у справності 
механізму.
Вимикач монтується на 35 мм DIN-рейку і фіксується боковими фіксаторами. Для забезпечення 
нормальної роботи вимикачів необхідно проводити під’єднання одножильним проводом. 
Категорично забороняється в один затискач вимикача встановлювати проводи різного діаметру. 
Такий монтаж допускається за умов щільного звивання проводів у місці під’єднання. У разі 
використання багатожильного проводу необхідно використовувати наконечники.
Після встановлення необхідно перевірити функціональну справність вимикача натисканням кнопки 
«ТЕСТ».


